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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Numer: B/2016/233 z dnia: 1.09.2016 r.

Temat: Badanie odpornosci na wnikanie ciat statych i wody szaf metalowych ( stopien IP )

i odpornosci na uderzenia zewnetrzne ( stopien IK).

Badania wykonano dla: MANTAR Andrzej Browarski

ul. Kuzniczka 11

42-152 Opatéw

Badania wykonano w: Zaktady Badan i Atestacji ,ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach

Sp. z 0.0. - Laboratorium Badawcze i Wzorcujace ,ZETOM” Katowice

Indeks zamoéwienia klienta: Zlecenie z dnia: 01.08.2016 r.

Zamowienie zarejestrowano w laboratorium pod numerem: B/2016/25

Badania rozpoczeto dnia: 9.08.2016 . Badania zakoriczono dnia: 1.09.2016 r.

Sprawozdanie zawiera: 6 Stron

Wydano trzy egzemplarze, ktére otrzymuja:

1.  MANTAR Andrzej Browarski

2. MANTAR Andrzej Browarski

3 LT
Nadzoér nad badaniami sprawowat: dr. Katarzyna Hadam
Badania i pomiary wykonali: Ewa Hefeman w pracowni: WE
w pracowni: WE
Sprawozdanie opracowat: Ewa Hefeman
Autoryzowat: Alos Zatwierdzit:
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Zaktady Badan i Atestacji ,ZETOM™
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
Institutions for Research and Certification “ZETOM™ Ltd.
Jednostka notyfikowana w Unii Europejskiej Nr 14385,
Dla dyrektyw: budowlanej, niskonapieciowej, maszynowej
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17; 40-384 Katowice
Telefon: 0048(032) 2569-257, 0048(032) 2569-273, 0048(032) 2569-353

USTALENIA

A. Obligatoryjne:
1. Sprawozdanie z badan jest wtasnosciag zamawiajacego, dla ktdérego wykonano badania.

2. Sprawozdanie z badan i informacje w nim zawarte moga by¢ wykorzystane tylko za
zgoda wiasciciela Sprawozdania.

3. Sprawozdanie z badan moze byé wykorzystywane tylko w catosci.
4. Wszystkie wyniki badan i pomiaréw, zestawione w tym Sprawozdaniu odnoszg sie tylko
do badanych obiektéw i nie sg aprobatg ich jako$ci.

5. Prace wykonano zgodnie z ustalonym dla niej planem realizacji pracy, zgodnie
Z wymaganiami systemu zarzadzania wedtug Ksiegi Jakosci Laboratorium Badawczego
i Wzorcujgcego.

6. W przypadku powotywania sie na to Sprawozdanie nalezy uzywac nastepujgcego (lub
rownorzednego) zdania:

Zbadane przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujagce "ZETOM" w Katowicach,
ktore jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie
w zakresie zgodnym z zatacznikiem do Certyfikatu Nr AB 024

B. Dodatkowe (zestawione w tresci Sprawozdania) p.

C. Anomalie (zestawione w tresci Sprawozdania) p.

Wla$qiciel Sprawozdania, wykorzystujgc jego tresc, zobowigzany jest przytoczyé informacje, ze wykorzystuje
wyniki uzyskane przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujgce Zaktadow Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof.
F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0., akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii.
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1. PODSTAWA BADAN

1.1. Nazwa dokumentu zamawiajacego: zlecenie MANTAR Andrzej Browarski na wykonanie
badan w Laboratorium Badawczym i Wzorcujgcym ,ZETOM” Katowice

1.2. Identyfikacja dokumentu zamawiajacego: Zlecenie z dnia: 01.08.2016 r.
1.3. Dotyczy: Wykonania badan deklarowanego stopnia IP (IP65), stopnia (IK 10)

2. CEL BADAN Sprawdzenie wiasciwosci | cech wg PN-EN 60529:2003 i PN EN 50102:2001 -
deklarowanego stopnia IP65, stopniz 1K 10 - szafa metalowa SM42/55/32
deklarowanego stopnia IP65 - komorza wnetrza szafy SZK 18U z klimatyzatorem

3. PRZEDMIOT BADAN

3.1. Nazwa przedmiotu: Szafa metzlowz SM 42/55/32 i komora wewnetrzna szafy SZ 18 U

3.2. Zleceniodawca: MANTAR Andrze, Browarski

3.3. Dostawca/Producent: MANTAR Ancrzs Srowarski

3.4. Miejsce produkcji: MANTAR Andrze; Browarski ul. Kuzniczka 36 42-152 Opatéw

3.5. Sposdb dostarczenia obiektow do badan przez Zleceniodawce

3.6. Obiekty pobrano w: -

3.7. Protokét z pobrania: -

3.8. Data otrzymania obiektéw do badan 308 2045 ¢

3.9. Oznakowania dodatkowe przez pobierzizcego -

3.10. Opis opakowania obiektow: -

3.11. Oznakowanie obiektéw w laborztorium

Oznakowanie obiektu Oznzkowanie [
przed dostarczeniem do obiekiu wykonane | Uwagi
laboratorium w laboratorium?)
- 2016/233 -
siamow w dalszym ciagu index prébki
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4. PROGRAM BADAN.
Program badan obejmuje zakres badan wg normy:
- PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)”

- PN EN 50102:2001- Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniane;
przez obudowy urzadzen elektrycznych ( Kod IK).

5. WYNIKI BADAN.

Zleceniodawca dostarczyt do badan szafe metalowg SM 42/55/32 i komore wewnetrzng szafy SZ 18 U.
Badania zostaly wykonane w stanie dostawy wyrobow.

Wyniki badan zawarto w ponizszej tabeli:

SYMBOL PROBKI BADANIA STOPNIA IP 65 BADANIA STOPNIA IK 10

PIERWSZA CYFRA 6

Drut o Srednicy 1,0mm nie wchodzi do
obudowy,

Obudowa wytrzymuje uderzenia

Badanie w komorze pylowej nie wykazato miotem o energii uderzenia 20J

pytu wewnztrz badanej szafie metalowe;j (masa réwnowazna 5kg,
Szafa metalowa _ wysokos¢ spadku 300mm)
SM 42/55/32 Wynik badania - pozytywny
Nie stwierdzono uszkodzenia
DRUGA CYFRA 5 obudowy.
Wodz nie przedostata sie do wnetrza Wynik préby - pozytywny

obudowy w trakcie proby oblewania
strumieniem wody z dyszy probiercze;.

Wynik badania - pozytywny

PIERWSZA CYFRA 6

Drut o Srednicy 1,0mm nie wchodzi do
obudowy,

Badanie w komorze pyfowe] nie wykazalo
pyiu wewnzatrz badane] szafie metalowej

¥omorz wewnetrzna szaf .
Sz 18eU y Wynik badaniza - pozytywny =

DRUGA CYFRA 5

Woda nie przedostala sie do wnetrza
obudowy w trakcie proby oblewania
strumieniem wody z dyszy probierczej.

Wynik badania - pozytywny
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